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Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения 
 
Наименование Схемы водоснабжения 
и водоотведения 

Схема водоснабжения и 
водоотведения Муниципального 
образования г. Калязин Тверской 
области, на 2013-2023 годы 

Основание для разработки Схемы Федеральный закон от 07.12.2011 
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 
года №782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения». 

Заказчик Отдел ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации Калязинского района 

Цели схемы - обеспечение безопасности и 
надежности водоснабжения 
водоотведения в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов; 
- соблюдение баланса экономических 
интересов ресурсоснабжающей 
организации и интересов 
потребителей; 
- обеспечение недискриминационных 
и стабильных условий осуществления 
предпринимательской деятельности в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения. 

Сроки и этапы реализации Схемы 2013-2023 годы 
 
 



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования г. Калязин 
Тверской области, на 2013-2023 годы 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 4 

Введение 

Общие данные по разработке Схемы 
Разработка Схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 

представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во 
многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти 
системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании 
развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной 
деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы 
начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде 
совместно с другими вопросами городской инфраструктуры.  

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических данных с 
учётом: 

 перспективного развития на 10 лет; 
 оценки состояния существующего оборудования и сетей с 

возможностью их дальнейшего использования; 
 рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и 
водоотведения г. Калязин до 2023 года является Федеральный закон от 07 
декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". При 
разработке Схемы использовались «Правила разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем 
водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013года №782. 

Технической базой разработки Схемы являются: 
- генеральный план Муниципального образования г. Калязин Тверской 

области, проект планировки территории; 
- муниципальная программа «Реконструкция, модернизация  и развитие 

жилищно-коммунального комплекса Калязинского района на 2014-2016 
годы» 

- проектная и исполнительная документация по системам 
водоснабжения и водоотведения; 

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых 
теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации сетей; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления 
энергоресурсов; 

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности 
(действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты 
потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) 
и на пользование тепловой энергией, водой); 

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и 
т.д.); 
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- статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеме 
стоков в натуральном и стоимостном выражении. 
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Географическое положение. Климат. 
Город Калязин административный центр Калязинского района 

Тверской области. 
Калязинский район на юге граничит с Сергиево-Посадским районом 

Московской области, на востоке с Угличским районом Ярославской области. 
На севере с Кашинским районом Тверской области и на западе с Кимрским 
районом Тверской области. 

Город расположен на правом берегу Волги (Угличское 
водохранилище) в 190 км от Москвы и примерно на таком же расстоянии от 
Твери. В черте города находится устье реки Пуды и реки Жабни, правого 
притока Волги. 

Расположение города на карте Тверской области представлено на 
рисунке 1. 

Рисунок 1. Расположение города Калязин на карте области. 
 
Население — 13 627 жителя (2013; 14,8 тыс. по переписи 2002 года). 

Динамика населения по годам представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Численность населения по годам (тыс. чел) 

1856 6.3 1970 11.3 2000 15.8 2008 14.0 
1897 5.5 1979 13.9 2001 15.7 2010 13.8 
1913 6.2 1989 15.5 2003 14.8 2011 13.9 
1931 6.9 1992 15.8 2005 14.4 2012 13.7 
1939 10.3 1996 15.6 2006 14.3 2013 13.6 
1959 11.1 1998 15.8 2007 14.1     

 
Климат Калязинского района умеренно континентальный. 

Среднегодовая температура колеблется от +2,6 до +3,4 градусов С. 
Заморозки обычно начинаются в середине сентября, иногда отмечаются и в 
середине мая. Среднегодовое количество осадков изменяется с северо-запада 
на юго-восток от 700 до 600мм. 

Описываемая территория расположена в зоне смешанных лесов, 
состоящих из хвойных и мелколиственных древесных пород. 

Почвы преобладают дерново-подзолистые суглинистые. В долинах рек 
развиты аллювиальные супесчаные и песчаные почвы, на болотах и 
пониженных участках рельефа — подзолисто— глеевые и дерново-
глинистые почвы. 

Район имеет выгодное географическое положение, что дает 
возможность использовать все виды транспорта: 

железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Ярославлем, Угличем, Рыбинском; грузовое железнодорожное сообщение г. 
Калязин возможно с любой железнодорожной станцией РФ. 

автотрассы Москва-Тверь, Москва-Череповец; 
водный путь по реке Волга. 
Калязин стоит на берегу р. Волга. 
Мимо г.Калязина идут грузовые, пассажирские и туристические суда 

на Москву по Волго-Балтийскому водному пути, объединяющему в единую 
систему внутренние речные пути Европейской части России и 
соединяющему Балтийское, Белое, Каспийское, Азовское и Черное моря. 
Практически все виды транспорта связывают Калязинский район с Москвой. 
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1. Схема водоснабжения 

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных 
систем водоснабжения 

Услуги по водоснабжению жилого фонда, предприятий, бюджетной 

сферы муниципального образования городского поселения г.Калязин 

оказывает предприятие ООО «Водопроводное хозяйство». 

В городском поселении г.Калязин централизованная система 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от 

подземных водозаборов. 

Водоносный горизонт, в пределах поселения, распространен 

повсеместно. 

Система водоснабжения города Калязина представляет собой сложный 

комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две 

составляющие: 

1. Подъем     питьевой  воды из водопроводных скважин.  

 2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, 

на предприятия города и источники теплоснабжения. Реализация воды 

населению, коммунально-бытовым, производственным и прочим 

предприятиям города производится согласно с заключенными 

договорами на поставку воды . Реализация определяется по 

нормативам потребления, для абонентов с приборами учета – по 

фактическому потреблению за отчетный период.  

В качестве источников водоснабжения города Калязина  используются 

одиночно стоящие скважины в количестве 10шт. с частичной  закольцовкой.  

Скважины пробурены и введены в эксплуатацию с 1966г по 2001г. 

Водоснабжение города разделено на две части: центральная и заречная . 

Заречная часть города имеет свое собственное водоснабжение. Потребители 

обеспечиваются водой из двух скважин 1966-1985г., водоснабжение которых 

закольцовано. Установить дополнительную задвижку и колодец  на заречье, 
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чтобы   при отключении водоснабжения   заречной части города не  

производилось отключения водоснабжения городской  больницы. 

Водоснабжение территории поселка Льнозавода обеспечивается водой из 

одной скважины 1984г , которая с городским водопроводом не закольцована.     

Центральная часть города обеспечивается водой из 7 скважин  с 

дебитом 1240 м3/сут. Горячего водоснабжения нет. Необходимый расход 

воды по минимальным нормативным значениям  водопотребления составляет 

1125 м3/сут. С учетом неучтенных расходов и протечек в сетях водопровода 

требуемое водопотребление составит  1237 м3/сут. Кроме того, необходимый 

расход воды на  наружное и внутреннее пожаротушение составляет 216 м3. 

Всего необходимого количества воды на нужды центральной части города 

составляет 1453 м3/сут. Недостаточное количество воды в центральной части 

города составляет 213 м3/сут. 

 



 
Характеристики скважин отражены в таблице 2 . 

Таблица 2 
Характеристики скважин 

№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый номер Год ввода Защитная зона Примечание 

1 Артскважина № 
1 

г.Калязин, 
ул.Центральная 69:11:07:0216:0046  1963 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 
30метров 

Не 
используется 

2 Артскважина № 
2 

г.Калязин, 
ул.Володарского 69:11:07 0217: 0019 1980 

Территория  зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

  

3 Артскважина № 
3 

г.Калязин, 
ул.Тверская 69:11:07 0206:0001 1985 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

  

4 Артскважина № 
4 

г.Калязин, 
ул.Карла Маркса 69:11:07 03 83:0037 2001 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
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№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый номер Год ввода Защитная зона Примечание 

составляет 30 
метров 

5 Артскважина № 
5 

г.Калязин, 
ул.Советская 69:11:07 03 91:0014  1976 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

Не 
используется 

6 Артскважина № 
6 

г.Калязин, 
ул.Советская 69:11:07 03 35:0012  1986 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

  

7 Артскважина № 
7 

г.Калязин, река 
Пуда 69:11:07 03 83:0019  1977 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

Не 
используется 

8 Артскважина № 
8 

г.Калязин, 
ул.Садовая 69:11:07 01 03:0039 1992 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
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№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый номер Год ввода Защитная зона Примечание 

метров 

9 Артскважина № 
9     1961 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 50 
метров 

  

10 Артскважина № 
10 

г.Калязин, 
ул.Школьная 69:11:07 06 11:0085 1966 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

  

11 Артскважина № 
11 

г.Калязин, 
ул.Полевая 69:11:07 07 03:0028 1977 

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

  

12 Артскважина № 
12     1995     

13 Артскважина № 
13 

г. Калязин,  
ул.К.Либкнехта     

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
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№ 
п/п Наименование Адрес Кадастровый номер Год ввода Защитная зона Примечание 

режима 
составляет 30 
метров 

14 Артскважина № 
14 

г.Калязин, 
поселок 
Льнозавода 

    

Территория зоны 
санитарной 
охраны строгого 
режима 
составляет 30 
метров 

  



 
Сведения по установленным водомерам приведены в таблице 3 

Таблица 3 
Установленные водомеры 

№ 
п/п Наименование Адрес Наличие 

водомера/марка Примечание 

1 Артскважина 
№ 1 

г.Калязин, 
ул.Центральная   Не 

используется 

2 Артскважина 
№ 2 

г.Калязин, 
ул.Володарского да   

3 Артскважина 
№ 3 

г.Калязин, 
ул.Тверская да   

4 Артскважина 
№ 4 

г.Калязин, 
ул.Карла Маркса нет   

5 Артскважина 
№ 5 

г.Калязин, 
ул.Советская   Не 

используется 

6 Артскважина 
№ 6 

г.Калязин, 
ул.Советская да   

7 Артскважина 
№ 7 

г.Калязин, река 
Пуда   Не 

используется 

8 Артскважина 
№ 8 

г.Калязин, 
ул.Садовая     

9 Артскважина 
№ 9   да   

10 Артскважина 
№ 10 

г.Калязин, 
ул.Школьная нет   

11 Артскважина 
№ 11 

г.Калязин, 
ул.Полевая     

12 Артскважина 
№ 12   да   

13 Артскважина 
№ 13 

г. Калязин,  
ул.К.Либкнехта да   

14 Артскважина 
№ 14 

г.Калязин, 
поселок 
Льнозавода 

да   

 
Марки глубинных насосов приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 
Марки глубинных насосов 

№ 
п/п Наименование Адрес Марка насоса Примечание 

1 Артскважина № 
1 

г.Калязин, 
ул.Центральная   Не 

используется 

2 Артскважина № 
2 

г.Калязин, 
ул.Володарского ЭЦВ6-10-110   

3 Артскважина № 
3 

г.Калязин, 
ул.Тверская ЭЦВ 8-25-110    

4 Артскважина № 
4 

г.Калязин, 
ул.Карла Маркса ЭЦВ 6-16-110   

5 Артскважина № 
5 

г.Калязин, 
ул.Советская   Не 

используется 

6 Артскважина № 
6 

г.Калязин, 
ул.Советская ЭЦВ 6-16-110    

7 Артскважина № 
7 

г.Калязин, река 
Пуда   Не 

используется 

8 Артскважина № 
8 

г.Калязин, 
ул.Садовая ЭЦВ 8-25-110    

9 Артскважина № 
9   ЭЦВ 8-25-110    

10 Артскважина № 
10 

г.Калязин, 
ул.Школьная ЭЦВ 6-16-110    

11 Артскважина № 
11 

г.Калязин, 
ул.Полевая ЭЦВ6-6,5-80    

12 Артскважина № 
12   ЭЦВ 6-16-110   

13 Артскважина № 
13 

г. Калязин,  
ул.К.Либкнехта ЭЦВ 6-16-110     

14 Артскважина № 
14 

г.Калязин, поселок 
Льнозавода ЭЦВ 5-6,5-80    

 
 

Водопроводная сеть частично закольцована. Общая протяженность 
магистральных и распределительных сетей составляет – 36,946 км.  
Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Характеристика водопроводных сетей 

№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

  

1 

Ул. Чкалова от ул. 
Коммунистическая до 
ул. Революционная  
гл.1,7м колд.4шт. 
задвиж.1шт.гидрантов 
1шт. вк-2шт  износ на 
1.06.1982г. износ 24% 

1970 

Асбест-цем.      
д-200 

156 100 

Ул. Революционная  
от ул. Чкалова до ул. 
Советская 

Асбест-цем.     -
д-200   

смотровых колодцев-
2шт., задвижки -1шт., 
водоразборные 
колонки 1шт. гл. 
зал.2,0м. износ  на 
1.06.1982 24% 

чугун. Д-150 

148 100 
2 

  

1970 

  140 100 
чугунные 100 

3 

Ул. Советская  от  ул. 
Революционная   до 
ул. Крылова  до 
скважины  колодцев 
7шт., задвижек  4шт., 
гидрантов 2шт., 
водоразборных  
колонок 3шт. гл. зал. 
2,2 износ на 
1.06.1982г. 24% 

1970 

д-150 

741  

4 

Ул. Крылова от ул. 
Коминтерна  до ул. 
Чкалова  от ул. 
Чкалова  до  ул. 
Советская   гл. 
заложения  1,7м. 
колодцев  3, 
гидрантов 1шт. 
водоразборных  
колонок 2шт. износ на 
28.12. 1982г.  24% 

1970 

чугунные          
д-200 

435 100 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

Ул. Циммерманова от 
ул.  Ленина до ул. 
Красноармейская  от 
ул. Красноармейская  
до ул.Коминтерна 

а/цементные 

185 100 

колодцев 4шт., 
задвижки 3шт, 
гидрант 1шт., 
водоразборн. Колонки 
2шт. гл. зал. 1,8 износ 
на 1.06.1981г.32% 

д-200 

  

5 

  

1965 

чугунные д-200 108 100 

6 

Ул. К/Маркса от ул. 
Красноармейской до 
ул. Коминтерна  
колодец 1шт, 
задвижка 1шт, 
гидрантов 1шт.  гл. 
1,8м. износ на 1.06. 
1981г    32% 

1965 

чугунные д-200 

107 100 

Ул. Ленина от ул. 
Ф/Энгельса до  
бывшей столовой 

100 

7 колодец 1шт, 
задвижка 1шт.    износ 
на 1981г 32%  

1965 

чугунные д-200 

55 

 

Ул. Ф/Энгельса  от ул. 
Ленина до ул. 
Красноармейская 

100 

8 колодцев 3, гидрантов 
1. гл. зал. 1,8м. износ 
на 1981г.32% 

1965 

чугунные д-200 

200 

 

Ул. Октябрьская от 
ул. Коминтерна до 
базы ММПКХ 

 
а/цемент. д-200 

400 100 9 

колодцы 5 шт, 
задвижки 1шт, 
гидранты 1шт, 
водоразборные 

1973 

чугунные д-200 

330 100 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

колонки 4шт. гл. 
зал.1,8м. износ на 
8.07.81г 16% 
   врезка база 

сталь100   

     80 100 
Чугунчугунные 
д-250 95 

10 

 Ул. 1Мая ж/дом 16/24 
– ул. 
Красноармейская 
через ул. К/Маркса 
колодец у ж/д 
5этажного, колодцев 
3шт, колонок 1шт, 
гидрантов 2шт.износ 
на 16,03. 1982г  16% 

1974 

д-250 

200 
 

Ул. Центральная  от 
ул. Ленина (кинотеатр 
Радуга) до Ул. 
Коминтерна по ул. 
Коминтерна 85 м  до 
Центральной 9  до ж/д 
Урицкого 
18/1.колонок 3шт., 
задвижки -2шт,  
пожарные гидранты  
3шт. износ на  
1.06.81г -14 %.  Гл. 
залож.1,8м. 

угунные 

  

 . 
д-200 160 100 

  
д-150 170 100 

11 

  

1973 

д-100 160 100 

чугун 78 

12 

Ул. Шорина  от ул. 
Коминтерна до   
ж.дома Шорина 8 гл. 
залож.2,2м, колодцев 
3шт, гидрант 1шт ул. 

1981 
д-150 

220  
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

Шорина – ул. 
Кубеева, задвижка 
1штд-50мм, колонка -
1шт ул. Коминтерна.   
Износ на 20.02.85г-8% 

чугун 70 

13 

Ул. Урицкого д.28  от 
ул. Центральной до 
п.с. колодцев 2шт. 
,задвижки 2шт д-100 
гл. зал. 108м., Износ 
на 22.01.88г 8%.тех. 
паспорт. 

1984г 

д-100 

201  

чугун 100 

14 

Ул. Красноармейская 
от ул. К-Маркса  до 
ул. Ф-Энгельса  , 
колодец 1шт с 
водоразборной 
колонкой, гл.зал. 1,8м,  
Износ на 1.06.81г 32% 
. техн. Паспорт . 

1965 

д-200 

135  

1965г чугун д-150 425 100 

1965г. чугун  д- 200          
чугун. д-200 530 100 

1996г. п/эт. д-90 730 40 
2006 п/эт. д-160 220 12 

15 

Ул. Коминтерна от ул. 
Октябрьская до ул. 
Центральная , ул. 
Волгостроя, ул. 
Дзержинского, ул. 
Шорина, ул.Крылова, 
ул. Студенческая, ул. 
Пухальского, 
ул.Циммерманова, 
Коммунистическая, 
ул.К/Маркса.  
Колонок 8шт, 
гидрантов 10шт, 
задвижек 14шт. Износ 
на 1. июня 81г 
составляет 32%, гл. 
зал. 1,8м Ул. 
Волгостроя до ул. 
Шорина асбест. 
Произведена замена 

 

  

260 12 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

труб чугунных д-200 
на чугунные д-150 с 
ул. Пухальского до 
ул. Коммунистическая 
,далее п/эт. я на от ул. 
Декабристов до ул. 

16 

Ул. Коминтерна от ул. 
Октябрьская до Ж/д 
Коминтерна 74. 
задвижки 2шт., ПГ 
3шт., Износ на 
19.09.1984г 
составляет  5%  гл. 
зал. 1,8м 

1982 

Чугун д-200 

520 75 

17 
от ул. Октябрьская  
врезка на ж/дом 4 ул. 
Декабристов 

1996 
чугун д-100 

50 40 

18 От скважины ул. 
Тверская  до камеры 1988 сталь д-100 65 80 

19 
ул. Тверская  до ул. 
Коминтерна камера 3 
колодца. Гл. зал 1,8м 

1986 
а/цем.д-400 

460 86 

20 

от колодца №1 ул. 
Тверская  до врезки 
ж-д Тверская 19, 
Колхозная д.4 

1990 

чуг.д-150 

85 55 

21 
от врезки колодец № 3 
ул. Тверская ж/д 
Тверская 19 

1990 
чугун д-100 

150 55 

22 
от врезки Колодец 
№2а до ПНС врезка 
Колхозная д.4. 

1991 
п/эт. д-100 

95 42 

чугун 150 100 60 
чугун д-100 65 60 23 

Ул. Тверская ж/д 
17,15 от водопровода 
по ул. Тверская  до ул. 
Коминтерна 

1988 
    

24 Ул. Тверская д.13,11 1999 чугун д-100 140 33 

25 Ул. Урицкого от К32 
до К30 1998 чугун д-100 115 35 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

чугун д-100 50 35 
26 

ул. Колхозная до ул. 
Коминтерна 3 кол. 
Гл.2м 

1998 чугун д-150 380 35 

27 
ул. Коминтерна от 
врезки ж/д 74 до ул. 
Тверская 

1983 
чугун д-200 

200 73 

чугун д-100 130 75 
чугун 60 75 28 

от ул. Коминтерна 
ж/д74,ул. Волжская 
ж.д -35 

1982 
    

29 

Ул. Пионерская  от 
ул. Коминтерна до 
ж/дома поворот ул. 
Волжская33,37 4 
колодца 

1985 

сталь д-150 

480 90 

30 

Ул. Тверская врезка 
ж/д Волжская 41,от  
Коминтерна 78, 
котельная 

2005 

п/эт. д-63 

160 14 

31 
Ул. Коминтерна- 
ул.Тверская до ул. 
Волжская 

1984 
чугун д-150 

270 70 

32 
ул.   Волжская до скв. 
Ул. Садовая, врезка в 
скв. 

2007 
п/эт. Д-90 

290 10 

1978- чугун д-50 250 85 33 Водопроводные сети 
поселок Суш. Зав. 1985 сталь д-50 120 90 

34 Водопровод КНС №1 1983 сталь д-79 254 96 

35 от ул. Коминтерна  по 
ул. Крылова 2008 п/эт. д-40 110 8 

36 от ул. Коминтерна по 
ул. Пушкина 2011 п/эт.д63 125 0 

37 

от ул. Пионерская   
ж.д. Коминтерна 
дворовая территория 
64,66,68-24 

2004 

сталь д-57 

175 16 

1976 чугун д-100 265 90 
38 

от ул. Коминтерна  
новая котельная до ул. 
Центральная  врезка 2006 п/эт. д-40 35 12 

39 от ул. Центральная 1980 чугун д-150 70 80 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

врезка ж/д Ленина 83 сталь д-76 15 100 
чугун д-150 380 53 
а/цем .д-150 385 70 40 

от ул. Коминтерна по 
ул. Декабристов  до 
базы пмк 

1991 
    
п/этилен д-110 580 12 
д-40-32 250 12 41 

Проезд Володарского 
ж/дома 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15 

2006 
    

42 ул. Декабристов ж/д 
Володарского 21 1996 чугун д-100 115 40 

43 

ул. Володарского от 
ул. Центральная ( 
протаскивали в трубу 
д150 сталь  п/этилен) 

2004 

п/эт. д-50 

160 16 

44 ул. Центральная  до 
ж.д №2 1996 чугун д-100 75 40 

45 
от ул. Декабристов до 
Ул. Центральная по 
ул. Урицкого 

1972 
а/цемент д-150 

240 100 

46 
ул. Урицкого от ул. 
Центральная до ул. 
Волгостроя 

1993 
чугун д-150 

250 48 

47 ул.Урицкого от ул.   
ул. Декабристов 2006 п/эт. д-40 80 12 

48 

от ул. Урицкого до ул. 
Волгостроя по ул. 
Волгостроя  до ул 
Володарского 

1987 

асбест д-150 

225 83 

49 
ул. Володарского от  
ул. Волгостроя  до ул. 
Центральная 

1987 
асбест  д-150 

250 83 

чугун д-150 125 63 
асбест д-150 495 83 50 

Ул. Волгостроя от ул. 
Володарского до 2го 
подъема 

1987 
сталь д-150 101 83 

105 56 

51 

  ул. Волгостроя 
врезка на ж/д 
23/15,18/13 в том ч. 
п/этил. на  д-18/13 
протащен в трубу 

1995 

сталь д-100 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

стальную  45м  2011г. 

52 
от ул. Урицкого по ул. 
Волгостроя до ул. 
Коминтерна 

1987 
сталь д-100 

250 83 

53 от 2го подъема до ул. 
Волгостроя 1987 асбест д-200 150 83 

54 ж/дом  Урицкого 
14,14а 2003 п/эт.д-90 110 18 

55 
ж/д Декабристов 11 
врезка с ул. 
Декабристов 

1984 
сталь д-100 

75 93 

56 
ул. Центральная 14 с 
ул. Декабристов и от 
Урицкого д.28  

1986 
сталь д-100 

110 86 

57 

Агропромбанк 
Коминтерна д.81 от 
врезки ж/д 
Центральная 14        

1994 

чугун д-100 

170 45 

2009 п/эт. д-40 220 6 
58 

ул. Центральная 
ж/дома 
4,6,8,10,9,7,5,3,3а 1981 ст.д-50 270 100 

59 
ул. Центральная 
врезка на здание 
администрации 

1987 
чуг. д-100 

55 63 

60 

ул. Центральная 
гаражи 
администрации 
водопровод 

2006 

п/эт. д-40 

90 12 

61 
от ул. Ул. Коминтерна 
д.73 от ул. 
Коминтерна 

1984 
чуг. д-100 

60 70 

62 Ул. Центральная 
ж.д.15 2011 п/эт. д-40 105 0 

63 
от ул. Урицкого по ул. 
Дзержинского до ул. 
Кубеева 

1978 
чугун д-100 

450 85 

64 
от ул. Шорина по ул. 
Советская  до ул. 
Крылова 

2005 
п/эт.д-90 

150 14 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

1974 чуг. д-150 480 95 
1976 чуг. д-50 75 90 65 

от ул. Коминтерна до 
ул. Макарова по ул. 
Шорина, врезка 
Шорина 8,11, 7/44 2008 п/эт.д-32 35 8 

66 
ул. Макарова отж/д 
7/44 ул. Шорина до 
ул. Дзержинского 

2010 
п/эт.д-90 

230 0 

67 
от ул. Дзержинского 
дворами 
ж.д.59,61,63/15 

2004 
п/эт.д-63 

130 16 

68 
от ул. Дзержинского 
ж/дома 17, Шорина 
18,20 

1980 
чуг. д-100 

110 80 

69 от ул. Шорина по ул. 
Кубеева КНС №2,Д/С 1985 чуг.д-150 245 68 

70 
от ул. Коминтерна до 
общ. Тех. по ул. 
Пухальского 

1985 
чуг.д-150 

225 68 

71 
от ул. Пухальского до 
ул. Циммерманова по 
ул. Красноармейская 

2011 
п/эт.д-90 

115 0 

72 

от ул. Чкалова- ул. 
Революционная до ул. 
Пухальского по ул. 
Коминтерна по 
тротуару 

2008 

п/эт. д-63 

360 8 

73 

от ул. Революционная 
по ул. С/Щедрина и 
ул. Коммунистическая  
до ул. Чкалова 

1997 

п/эт.д-160 

390 30 

74 
от ул. С/Щедрина 
ж.д.Советская 2 
,С/Щедрина1 

1997 
п/эт. д-90 

120 30 

75 

ул. Коминтерна 
врезки 
ж.д.18,14,10,8,6,23 
Красноармейская  5 

2008 

п/эт. д-32,40 

360 8 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

76 

от ул. Коминтерна  по 
ул. Революционная до 
ул. Красноармейская 
врезка на д/сад  
7/17ул. 18,14,10,8,6, 
Красноармейская  5 

1973 

сталь д-50 

100 100 

1980 сталь д-76 185 100 

77 

ул. Советская от ул. 
Революционная  до 
КНС №3 (просунуто в 
стальную трубу) 45м 

2011 
п-эт. д-32 

45 0 

78 
ул. Коммунистическая  
от ул. Коминтерна до 
ж/д№19а 

1977 
а/цем.д-100 

200 100 

чуг, а/цем. Д-
150 205 88 79 

ул. Коммунистическая  
от ул. Чкалова до ж/д 
Коммунистическая 21 

1977 
чуг. д-100 70 88 

80 

ул. Коммунистическая  
от ул . Коминтерна 
мимо Эл. сетей до 
ж/дома 
Коммунистическая 21 

1977 

чуг150,100,стал
ь 150 

380 88 

81 

ул. Ленина  от 
Коммунистической до 
ул. Циммерманова  
без закольцовки 

2008 

ПНД-90 

430 8 

82 ул. Коммунистическая 
от ул. Ленина 2004 п/эт.д-63 115 16 

83 
ул. Ленина от ул. 
К/Маркса до ул. 
Коммунистическая 

1983 
сталь. д-100 

225 100 

84 
ул. 1 МАЯ  от  реки 
Волга до ж.д.16/24 
кол. 

1975 
сталь д-76 

250 100 

85 ул. Ленина –ул. 
К/Маркса д.4, 2005 п/эт. д-50,32 125 14 

86 ул. Ленина до аптеки 1979 сталь д-50 85 100 

87 ул. Ленина от ул. 
Ф/Энгельса до КНС4 1980 чугун , п/эт.д-

100 185 80 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

88 
от ул Ф/Энгельса до 
гор. Бани  по ул. 
Ленина 

1976 
сталь д-80 

50 100 

89 от ул. Ленина  по ул. 
Кирова 2011 п/эт. д-40 100 0 

1980 а/цем. Д-150 150 100 90 ул. Красноармейская 
от Ф/Энгельса до реки 2008 п/эт. д-110 30 8 

91 
ул. Челюскинцев от 
ул. Красноармейская 
до Д/Дома 

2004 
п/эт. д-40 

110 16 

1976 а/цем д-150 550 100 

92 

ул. Челюскинцев от 
ул. Красноармейская  
до скв. (не 
работает)далее до ул. 
К/Маркса 

2005 

п/эт д-110 

100 14 

93 ул. Советская от ул. 
К/Маркса до ДОСАФ 1985 чуг. д-100 110 68 

94 ул. К/Маркса двор 
ж.д.30,28,32 1976 чуг. д-100 254 90 

95 от скв К/Маркса до 
ДЮСШ 2008 п/эт.  д-63 135 8 

96 Водопроводные сети 
пос. льнозавода 1977 чугун д-50, 

сталь д-50 1990 87 

1983 сталь д-150 215 100 

97 

от ул. 
Красноармейская  по 
ул. Ф/Энгельса на ж.д. 
Челюскинцев 14, 
церковь 

2008 

п/эт д-40 

65 8 

98 
 Ул.К/Маркса от ул. 
Ленина до (здания 
ш.р.м) 

2007 
 п/эт. Д-40 

65 10 

99 
От скв.К/Маркса до 
врезки в сеть ул. 
Красноармейская 

2004 
п/э. д-110 

35 16 

10
0 

ул. Володарского 
новая застройка 2006 п/э д-90 95 12 

10
1 

ул. Вагжанова от реки 
до ул Некрасова 1980 чугун д-100 350 80 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

10
2 

ул. Некрасова от ул. 
Вагжанова  до 
Больничного проезда 

2006 
п/эт. д-63 

700 12 

10
3 

ул. Полевая  от ул. 
Некрасова до ул. 
Ногина 

2006 
п/эт. д-63 

200 12 

10
4 

Больничный проезд от 
ул. Некрасова 1976 чуг. д-100 215 90 

10
5 

Больничный проезд 
ж/д2 1985 сталь д-50 80 90 

10
6 

Ул. Тургенева от ул. 
Лермонтова до ул. 
Куйбышева 

1976 
чуг. д-100 

160 90 

1976 чуг. д-100 138 90 10
7 

ул. Куйбышева от ул. 
Тургенева  до д.12 2004 п/эт д-50 80 16 

1979 чуг. д-100 160 82 10
8 

ул. Чехова от ул. 
Куйбышева в.т.ч до 
Полевой 2006 п/эт. д-63 110 12 

10
9 

ул. Полевая  от ул. 
Чехова до ул. 
Школьная 

1979 
чуг. д-100 

350 82 

11
0 

ул. Школьная врезка 
ПТУ 2008 п/эт.д-40 70 8 

11
1 

ул. Лермонтова от ул. 
Тургенева до ул. 
Горького 

2004 
п/эт. д-40 

200 16 

11
2 

от ул. Тургенева по 
ул. Чернышевского 
ж.д.28 

1976 
чуг. д-150 

520 90 

11
3 

от ул. Чернышевского 
до ул. Лесная  по ул. 
Лесная  до скв. Ул. 
Школьная 

1976 

чуг. д-150 

600 90 

11
4 

ул. Лесная до 
котельной 3,4,5 2007 п/эт. д-90 202 10 

11
5 

ул. Тургенева до 
конторы лесхоза 1980 чуг. д-100 250 80 

11
6 

ул. Школьная 
ж.д.39,40,42,44,Лесна 1976-1971 сталь,чугун 

д100-50 300 90 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

я 44,2 

11
7 

ул. Гоголя от ул. 
Лесная 1978 чугун д-100 640 85 

чугун д-150 185 70 
а/цем. Д-150 455 93 11

8 

от скв. К/Либкнехта 
до поворота на  КНС 5  
от ул. Лермонтова 

1984 
чугун д-100 210 70 

11
9 

от скв. Школьная до 
скв. к/Либкнехта 1984 а/цем. д-100 550 93 

12
0 

ул. Пролетарская от 
ул. Лермонтова 2003 п/эт. д-40 150 16 

12
1 

ул. К/Либкнехта от 
котельной до 
Куйбышева 

1980 
чугун д-100 

320 80 

12
2 

ул. Куйбышева от ул. 
К/Либкнехта до ул. 
Комсомольская 

1975 
чугун д-100 

250 93 

12
3 

ул. Комсомольская  от 
ул. Куйбышева до ул. 
Полевая 

1975 
чуг. д-150 

235 93 

12
4 

ул. Полевая  от ул. 
Комсомольская ул. 
Новая 

1975 
чуг. д-150 

275 93 

12
5 

ул. Новая до скв ул. 
Полевая 1983 сталь д-100 250 96 

12
6 

ул. Полевая  от скв. 
№11 до очистных 
сооружений 

1979 
сталь д-100 

384 100 

12
7 

Ул. Вагжанова ж.д2 2006 п/эт. Д-40 65 12 

12
8 

Ул. Коминтерна 
д.48,50 2012 п/эт. Д-40 220 0 

1980 чуг.д-200 212 80 
1980 чугун д-100 55 80 12

9 

Ул. Шорина д20,18,15 

1990 чуг. д-200 95 80 
сталь д-50 120 70 13

0 
пер. Школьный 1991 а/цем.д-100 80 70 

сталь д-40 60 100 13
1 

ул. Чернышевского 1981 а/цем. д-100 60 100 
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№ 
Наименование 

водопроводных сетей 
г. Калязин 

Год 
пострйки Материал Количе

ство, м 

Износ 
на 

01.01.20
13г. 

 Итого     36946  
 
К системе водоснабжения населенного пункта подключено 86 пожарных 
гидрантов, перечень приведен в таблице 6. 

Таблица 6 
Перечень пожарных гидрантов 

№ п/п Адрес установки гидранта Номер гидранта 
1 Ул. Коминтерна 2/26 – ул. К. Маркса 1 
2 Ул. Коминтерна 4/13 (горсад) 2 
3 Ул. Коминтерна 19/20 – ул. Циммерманова 3 
4 Ул. Коминтерна 28 (старое общ. КМТ) 4 
5 Ул. Коминтерна  – ул. Шорина 34/14 5 
6 Ул. Коминтерна  – ул. Дзержинского 38/15 6 
7 Ул. Коминтерна 44 7 
8 Ул. Коминтерна 46 8 
9 Ул. Коминтерна 48 9 

10 Ул. Коминтерна 50 10 
11 Ул. Коминтерна 87/20 – ул. Октябрьская 11 
12 Ул. Коминтерна 91/3-ул. Маяковского 12 
13 Ул. Коминтерна – ул. Тверская 13 
14 Ул. Коминтерна 95/28 – ул. Куликова 14 
15 Ул. Коминтерна 68- ул. Пушкина 15 
16 Ул. Коминтерна 101 (школа №5) 16 
17 Ул. Коминтерна 105 18 

18 Ул. Урицкого – ул. Колхозная  (школа №5, 
гараж) 17 

19 Ул. Урицкого 95 (школа №5, хоккейный 
корт) 72 

20 Ул. Урицкого 24 39 
21 Ул. Волжская 41 77 
22 Ул. Волжская 37 19 
23 Ул. Волжская 33 (подъезд 5) 20 
24 Ул. Волжская  - ул. Пионерская 9 21 
25 Ул. Тверская 19-а (подъезд 2) 22 
26 Ул. Тверская 17-а 23 
27 Ул. Тверская 11-13 (между домами) 85 
28 Ул. Октябрьская 23/10 – ул. Островского  24 
29 Ул. Октябрьская 31/46 – ул. Урицкого 25 
30 Ул. Куликова 37/78 – ул. Володарского  26 
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№ п/п Адрес установки гидранта Номер гидранта 
31 Ул. Куликова (напротив базы ММПКХ) 27 
32 Ул. Куликова 37/11 – ул. В. Новгорода 83 
33 Ул. Коминтерна 74 (во дворе) 28 
34 Ул. Декабристов 50/15 – ул. Володарского 29 
35 Пр. Володарского 21 (дом мостоотряда) 30 
36 Ул. Центральная (к/р «Радуга») 31 
37 Ул. Центральная (дом связи) 32 
38 Ул. Центральная 5 34 
39 Ул. Центральная 1/18  35 
40 Ул. Центральная 2-а 36 
41 Ул.  Волгостроя 11-а 37 
42 Ул. Волгостроя – ул. Володарского 38 
43 Ул. Волгостроя 14/10 – ул. Урицкого  33 
44 Ул. Дзержинского д.11 40 
45 Ул. Дзержинского 17-а 41 
46 Ул. Шорина д.11 42 
47 Ул. Шорина 8 43 
48 Ул. Кубеева 6 (д/с «Сказка»)  
49 Ул. Шорина 13/10 – ул. Кубеева 86 
50 Ул. Крылова 2-а  45 
51 Ул. Крылова 4 – ул. Чкалова 46 
52 Ул. Крылова 12/32 – ул. С. Щедрина  47 
53 Ул. Крылова 23/42 – ул. Советская  48 
54 Ул. Советская 2 (торец здания) 82 
55 Ул. Студенческая 10/1 – ул. Кубеева 49 
56 Ул. Студенческая – ул. Чкалова 50 
57 Ул. Студенческая 34/11 – ул. Советская 51 
58 Ул. Пухальского 13 (общ. КМТ слева) 52 
59 Ул.  Пухальского 13  (общ. КМТ справа) 53 
60 Ул. Пухальского 47 – ул. Советская 54 
61 Ул. Пухальского (РДК) 55 
62 Ул. Чкалова (рынок) 56 
63 Ул. Циммерманова – ул. Ленина 57 
64 Ул. Циммерманова – ул. Советская 14 58 
65 Ул. Коммунистическая 19-а 59 
66 Ул. 1-го Мая 3 60 
67 Ул. 1-го Мая 10/19- ул. Ленина  61 
68 Ул. 1-го Мая 16 – ул. Красноармейская 62 
69 Ул. Ф. Энгельса 18 63 
70 Ул. Красноармейская 1 (суд) 64 
71 Ул. Челюскинцев 18/20 65 
72 Ул. Коммунистическая 34/1 – ул. Чкалова  78 
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№ п/п Адрес установки гидранта Номер гидранта 
73 Ул. Коммунистическая – ул. С. Щедрина 79 
74 Ул. Революционная 42/7 – ул. С.Щедрина  80 
75 Ул. С. Щедрина 1-а 81 

 Пожарные гидранты зареченской части 
города  

76 Ул. Полевая 62/18 – ул. Комсомольская 66 
77 Ул. Комсомольская 60/30 –ул. Куйбышева 67 
78 Ул. Лермонтова 53 68 
79 Ул. Лермонтова 45 – ул. К. Либкнехта 69 
80 Ул. К. Либкнехта 43 (100м. от дома) 70 
81 Ул. К. Либкнехта 43 (20м. от дома) 71 
82 Ул. К. Либкнехта 31 84 
83 Ул. Куйбышева (поле) 73 
84 Территория ЦРБ (хирургия) 74 
85 Ул. К. Либкнехта 61/27 – ул. Куйбышева 75 
86 Ул. Лермонтова 64/21 – ул. Пролетарская 76 

 
Результаты проведенных анализов качества питьевой воды: 

а)  общее количество проведенных проб  по следующим показателям: 
№п/п Наименование к-во 

1 мутность  565 
2 цветность 565 
3 ОКБ 565 
4 ТКБ 565 

 
б)Количество проведенных проб , выявивших не соответствие по следующим  
показателям : 

№п/п Наименование к-во 
1 мутность 382 
2 цветность 402 
3 ОКБ 7 
4 ТКБ 3 

Анализ на содержание хлора не производится т.к вода поднимается из 
скважин , которые не хлорируются. 

 
 

Информационная часть водоснабжения отражена в таблице 7. 
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Таблица 7. 
Информационная часть 

№ 
п/п Информационная часть 

1 

Название организации 
эксплуатирующей  

инженерные сооружения 
системы централизованного 

водоснабжения 

ООО «Водопроводное хозяйство» 

2 

Название организации 
эксплуатирующей инженерные 

сооружения системы 
нецентрализованного 

водоснабжения 

отсутствует 

3 
Сформирован ли тариф для 

оказания услуги по холодному 
водоснабжению (да / нет) 

да 

4 

Сформирован ли тариф на 
подключение к системе 

коммунальной 
инфраструктуры (да / нет) 

нет 

 
Технико-экономические показатели деятельности организации 

оказывающей услуги водоснабжения за 2012 год приведены в таблице 8. 
Таблица 8. 

Технико-экономические показатели деятельности ООО «Водопроводное 
хозяйство» в сфере водоснабжения 

№п/п Показатели Ед. изм. 2011 
        1. Натуральные показатели   

Поднято воды (насосными станциями 1 
подъема    тыс. куб. м. 500,56 1. 
в.том числе подземный тыс. куб. м. 500,56 

2. Получено воды со стороны тыс. куб. м.  
тыс. куб. м. 0,16 3. Расход на собственные нужды 

%  

4. Пропущено воды через очистные 
сооружения тыс. куб. м.  

5. Подано воды в сеть всего, в том числе тыс. куб. м. 500,56 
 Своими насосами тыс. куб. м. 500,56 
 Воды, полученной со стороны тыс. куб. м.  

6. Реализовано воды всего, в том числе тыс. куб. м. 452,85 
 Населению  357,19 
 бюджетным организациям  31,66 
 прочим потребителям  64 
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№п/п Показатели Ед. изм. 2011 
7. Отпущено воды другим водопроводам тыс. куб. м.  

8. Установленная производственная  мощность 
насосных станций 1ого подъема 

тыс. куб. м.  
в сутки  

9. Установленная производственная мощность 
очистных сооружений  

тыс. куб. м.  
в.сутки  

10. Установленная производственная мощность 
водопровода 

тыс. куб. м в 
сутки. 2,8 

11 Утечка и неучтенный расход воды тыс. куб.м. 47,55 
12. Количество аварий в год шт. 56 

 2. Полная себестоимость услуг   
13. Расходы на подъем воды , в том числе тыс. руб. 6134,50 

 электроэнергия тыс. руб. 4563 
 амортизация тыс. руб. 82,9 

 
ремонт и техническое обслуживание или 
резерв расходов на оплату всех видов 
ремонта 

тыс. руб. 131,77 

 затраты на оплату труда тыс. руб. 592,60 
 отчисления на соц . нужды тыс. руб. 202,67 
 Цеховые расходы тыс. руб. 561,56 

14 Расходы на очистку воды в том числе тыс. руб.  
 электроэнергия тыс. руб.  
 материалы тыс. руб.  
 амортизация   

 
ремонт и техническое обслуживание или 
резерв расходов на оплату всех видов 
ремонта 

тыс. руб.  

 затраты на оплату труда тыс. руб.  
 отчисления на соц . нужды тыс. руб.  
 Цеховые расходы тыс. руб.  

15 Расходы на оплату воды полученную со 
стороны тыс. руб.  

16. Расходы по транспортированию воды всего 
,в том числе тыс. руб. 4407,15 

 электроэнергия тыс. руб.  
 амортизация тыс. руб. 9,34 

 
ремонт и техническое обслуживание или 
резерв расходов на оплату всех видов 
ремонта 

тыс. руб. 273,23 

 затраты на оплату труда тыс. руб. 972,52 
 отчисления на соц . нужды тыс. руб. 332,60 
 Цеховые расходы тыс. руб. 2819,46 

17. Проведение аварийно-восстановительных тыс.руб.  
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№п/п Показатели Ед. изм. 2011 
работ 

18. Ремонтный фонд тыс. руб.  
19. Прочие прямые расходы                 тыс. руб. 789,77 

 в том числе оплата за сборы и начисления 
ком. Платежей  тыс. руб. 595,34 

20. Общеэксплуатационные расходы тыс. руб 2966,61 
21. Всего расходов по эксплуатации тыс. руб. 11984,56 
22. Внеэксплуатационные расходы тыс. руб  
23 Расходы по полной себестоимости тыс. руб 14298,03 
24. Себестоимость за 1м3 отпущенной воды руб.куб.м. 31,57 

        3. Необходимая прибыль   

25. 
Проведение при необходимости 
мероприятий по реконструкции 
(инвестиционная программа развития) 

тыс.руб. 865,35 

26 Социальная программа развития тыс.руб.  
27. Налог на прибыль   
28. Налог на имущество 2% тыс. руб.  

29. 
Налоги, сборы, уплачиваемые за счет 
финансовых результатов и прибыли, 
остающихся в распоряжении предприятия 

 
тыс. руб. 

 
967,88 

30. Необходимая прибыль тыс. руб. 1833,23 
       4. Стоимость услуг   

31. Доход от реализации услуг тыс. руб. 16131,26 
32. Стоимость услуг по водоснабжению руб./куб.м. 35,62 

    
 

Производственная программа по водоснабжению МО «Городское 
поселение г. Калязин» представлена в таблице 9. 

Таблица 9 
Производственная программа 

Величина    измерения № 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. план 

2012г 
факт       

2012г. 
ожидаем.                
на 2013г. 

ожидаем. 
на 2014г. 

1 
Мощность 
водозаборных 
сооружений 

тыс. м3 
/ сутки     

 проектная тыс. м3 
/ сутки 2,8 2,8 2,8 2,8 

 фактическая тыс. м3 
/ сутки 1,3 1,4 1,3 1,4 

2 Мощность сооружений 
подготовки 

тыс. м3 
/ сутки     
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Величина    измерения № 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. план 

2012г 
факт       

2012г. 
ожидаем.                
на 2013г. 

ожидаем. 
на 2014г. 

 проектная  тыс. м3 
/ сутки     

 фактическая тыс. м3 
/ сутки     

3 

Протяженность 
магистральных 
водоводов в 
однотрубном 
исполнении  

 
км 

 
2,31 

 
2,31 

 
2,31 

 
2,31 

4 
Протяженность 
уличной 
водопроводной сети 

км 31,8 31,8 31,8 31,8 

5 

Протяженность внутри 
дворовой . 
внутриквартальной  
сети 

км  
4,2 

 
4,2 

 
4,2 

 
4,2 

6 

Установленная 
мощность  
магистральных 
водоводов 

тыс. м3 
/ сутки     

7 

Протяженность прочих  
водоводов в 
однотрубном 
исполнении 

 
км     

8 

Установленная 
мощность  
магистральных 
водоводов 

тыс. м3 
/ сутки 2,8 2,8 2,8 2,8 

9 Среднесуточный объем  
водопотребления  

тыс. м3 
/ сутки 1,3 1,4 1,3 1,4 

10 Расход  воды на 
собственные нужды тыс. м3 0,16 0,2 0,2 0,2 

11 Утечки и не учтенные 
расходы тыс. м3 47,55 43,0 43,4 44,0 

12 Количество аварий в 
год ед. 123 172 170 170 

13 

Среднегодовая Балан. 
стоимость 
производствен. 
мощностей  водопров. 
сетей  

тыс.руб.     
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Величина    измерения № 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. план 

2012г 
факт       

2012г. 
ожидаем.                
на 2013г. 

ожидаем. 
на 2014г. 

14 Численность всех 
работников основной 
деятельности на конец 
года 

 
чел. 

 
33 

 
19 

 
23 

 
23 

 
Динамика балансов приведена в таблице 10. 

Таблица 10 
Динамика балансов 

2009г 2010г 2011г. 2012г. 
№п/п Наименование тыс. 

м3 
тыс. 
м3 тыс.м3 тыс.м3 

1 Водопотребление     
 поднято воды 498,7 495,7 470,4 513,2 

    
 отпущено всем потребителям 

454,2 447 422,5 470,2 
 население 355,6 361,6 352,8 401,2 
 бюджет 33,8 30 31,2 32 
 прочие 64,8 55,4 38,5 37 
 утечки и прочее 44,5 48,7 47,9 43 

 
Динамика тарифов по услуге водоснабжение приведена в таблице 11. 

Таблица 11 
Динамика тарифов по услуге водоснабжение 

Организация Где оказывает услуги 

ООО «Водопроводное хозяйство» городское поселение город 
Калязин 

Тариф на 2011 год 
(руб/куб.м ) 

прочие населен. 
24,03 

С 01/01/2012 
прочие населен. 

24,03 
С 01/07/2012 

прочие населен. 
25,39 

С 01/09/2012 
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Организация Где оказывает услуги 

ООО «Водопроводное хозяйство» городское поселение город 
Калязин 

прочие населен. 
25,39 

С 01/01/2013 
прочие населен. 

25,39 
С 01/07/2013 

прочие населен. 
27,29 

 
Перечень потребителей приведен в таблице 12. 

Таблица 12 
Перечень потребителей 

№ п/п Наименование 
1 Администрация 
2 ОАО МЗ Калязинский 
3 ОАО МРСК Центра 
4 ОАО ТК Вереск 
5 Служба занятости 
6 ГОУ НПО ПУ - 49 
7 ГОУ СПК Педучилище 
8 ГОУСПО КМ Техникум 
9 ГУ ОВО 
10 ГУ Пенсионный фонд 
11 д/д Родничок 
12 ДРСУ 
13 ЗАО Швейная фабрика 
14 ЗАО Парижская коммунна 
15 ЗАО САК Информстрах 
16 Кузьмин ИП 
17 Астанина ИП 
18 Бойкова ИП 
19 Новикова ИП 
20 Ройтман ИП 
21 Морозова ИП 
22 КФХ Платан 
23 ТРОФСС Кашин ф-л 
24 РУП Почта 
25 Кашинское ОСБ 
26 ОАО РСК МИГ служ.квартира 
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№ п/п Наименование 
27 ОАО РСК МИГ  
28 КМУП Коммунсбыт 
29 КПУП УК Ремжилфонд 
30 КРМ Центр библиотека 
31 КУМИ 
32 МОУО РОНО 
33 МУ РММЦ 
34 МУ РСЦ (стадион) 
35 МУК ДЦ Радуга 
36 ООО КХ 
37 КМУП Коммунэнерго 
38 ОАО Русский хлеб 
39 МУП ЦРА Аптека № 85 
40 ОАО ГСК Скиф-Тверь 
41 ОАО Россельхозбанк 
42 ОАО Тверской порт 
43 ОАО Центртелеком 
44 РОВД 
45 ОО Мотоклуб 
46 ООО Виктор 
47 ООО Волжанка 
48 ООО Трансгаз Ухта 
49 ООО Гортепло 
50 ООО Гостиница Волга 
51 ООО Градация 
52 ООО Дока Строй 7 
53 ООО Дом быта 
54 ООО Европластик 
55 ОАО Евросеть Центр 
56 ООО ЖКХ 
57 ООО Землевед 
58 ООО Интри 
59 ООО Калязин-сервис (баня) 
60 ООО Комфорт плюс 
61 ООО Кречет 
62 ООО Лион 
63 ООО Мед 17 
64 ООО Олимп 
65 ООО Просторы 
66 ООО Ремжилфонд 
67 ООО Рябинушка 
68 ООО Темерлан 
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№ п/п Наименование 
69 ООО Торговый ряд 
70 ООО Тройка 
71 ООО Универмаг 
72 ООО ЭЗПК 
73 ООО Калязин-Текс 
74 Отдел УФК 
75 ИП Белугин С.А. 
76 ИП Белугина А.И. 
77 ИП Лаврова Э. 
78 ИП Тоноян 
79 Православный приход 
80 Прокуратура 
81 ПЧ-32 
82 Администрация 
83 Райпо 
84 СББЖ 
85 СТК Росто 
86 Статистика 
87 ТМУ КАТО 
88 ТОПБ-2 
89 ТОСЗН 
90 Упр.судебного департамента 
91 Ф-л ФГУЗ 
92 Фролов В.И. ч/л 
93 ЦРБ 
94 ч/л Березин 
95 ч/л Курышев 
96 ч/л Курышева 
97 ч/л Мороз 
98 ИП Бадаева 
99 ИП Башмаков 

100 ИП Зебрева 
101 ИП Иштулкин 
102 ИП Калашникова 
103 ИП Королькова 
104 ИП Коршунова 
105 ИП Кузьмина 
106 ИП Лебедева 
107 ИП Навосардян 
108 ИП Никифоров 
109 ИП Панченко 
110 ИП Румянцев 
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№ п/п Наименование 
111 ИП Слесаренко 
112 ИП Тупицина 
113 Дом детского творчества 
114 МОУ Гор. Школа №2 
115 МОУ Гор.ср.общеобразовательная школа № 5 
116 МОУ Зар.школа интернат 
117 МОУ ДОД худ.школа 
118 МОУ ДОД школа иск. 
119 МУ ДОД ДЮСШ 
120 д/к Солнышко 
121 МДОУ д/с № 3 
122 МДОУ д/с Звездочка 
123 МДОУ д/с Колосок 
124 МДОУ д/с Светлячок 
125 МДОУ д/с Сказка 

 
Схема водопроводных сетей Муниципального образования г.Калязин 

Тверской области представлена на рисунке 2. 



 
Рисунок 2. Схема водопроводных сетей Муниципального образования г.Калязин Тверской области . 



 
Выводы: 
- питьевая вода в водопроводе по микробиологическим и 

органолептическим показателям не соответствует нормативу; 
- средний износ сетей водопровода составляет 66%  и  необходим 

капремонт отдельных участков; 
- скважины не имеют резервного питания электроэнергией; 
- расчетное недостаточное количество воды в центральной части 

города составляет 213 м3/сут; 
- проекты ЗСО скважин выполнены не на все объекты. Выполнены 

проекты зон санитарной охраны  скв. Тверская , скв. ул. К/Либкнехта, скв . 
ул. Школьная. 
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1.2 Направления развития централизованной системы 
водоснабжения 

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной 
системы водоснабжения населенного пункта. Схема предусматривает подачу 
воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения. 

Водоснабжение планируется осуществлять от существующих 
источников и реконструированного водозабора.  

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней. 
Основным направлением развития централизованной системы 

водоснабжения является совершенствование существующей системы путем 
проведения капитальных ремонтов и реконструкции. 
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1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, 
технической воды 

 
Централизованное водоснабжение осуществляется питьевой водой 

несоответствующего качества. 
Баланс централизованного водоснабжения представлен в таблице 13. 

Таблица 13 
Баланс воды 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия    
  проектная тыс.куб.м/сут 2,8 
  фактическая тыс.куб.м/сут 1,4 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 483,20 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 0,20 
5 

Отпуск воды тыс.куб.м 483,00 
6 

Утечка и не учтенный расход воды  тыс.куб.м 44,00 
7 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 439,00 
  в т.ч. население тыс.куб.м 370,00 
           бюджет тыс.куб.м 32,00 
           прочие тыс.куб.м 37,00 

 
 

Структура баланса воды схематично представлена на рисунке 3. 
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Население

Прочие
Расход на 

собственные нужды
Утечка и не 

учтенный расход 
воды Бюджет

 
Рисунок 3. Структура баланса воды. 
 
 
Объемы воды, потребляемой населением и организациями, 

представлены на рисунке 4. 

Население;
 172,30 тыс.куб.м.;

 78%

Организации; 
49,50 тыс.куб.м.;

 22%

 
Рисунок 4. Объемы воды, потребляемой населением и организациями. 
Объемы, предоставленные в балансе, определены по приборам учета и 

расчетным путем. У незначительной части потребителей имеются приборы 
учета потребляемой воды. Соотношение объемов воды, потребляемой по 
приборам учета и без приборов учета, представлено на рисунке 5. 
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Потребление по 
приборам учета

21%

Потребление без 
приборов учета

79%

 
Рисунок 5. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам 

учета и без приборов учета 
 
Установленное нормативное потребление представлено в таблице 14. 
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Таблица 14 
Нормативное потребление 

Наименование Нормативы Кол-во Норматив до 

услуги потребления человек повышения 

 услуг м3 пользующихся  

№п/п 

 

Виды благоустройства 

 услугами  

1 Услуги холодного водоснабжения на хозяйственно-
питьевые нужды   

в том 
числе по 

счетч. 
 

    

1 

  Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, 
без ванн ( в том числе с 
отстойниками) 

3,03 186 25 2,89 

    

2   
Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, 
без ванн  с газоснабжением ( в 
том числе с отстойниками) 

6,79   3,65 

  

3 

  Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами без  газоснабжения ( в 
том числе с отстойниками) 

6,79   3,65 
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Наименование Нормативы Кол-во Норматив до 

услуги потребления человек повышения 

 услуг м3 пользующихся  

№п/п 

 

Виды благоустройства 

 услугами  
    

4 

  Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами  с газоснабжением ( в 
том числе с отстойниками) 

6,79 5330 647 3,65 

   

5 

  Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами  с газовыми 
водонагревателями   ( в том 
числе с отстойниками) 

6,79   3,65 

    

6 

  Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами   с электроводо 
нагревателями емкостью от 50 
до 100л   ( в том числе с 
отстойниками) 

6,79 2285 520 4,563 

7   жилые дома с водопроводом 
,без канализации  2,51 390  1,217 

  8   потребление воды с 
водоразборных колонок 0,91 

791  
1,09 
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Наименование Нормативы Кол-во Норматив до 

услуги потребления человек повышения 

 услуг м3 пользующихся  

№п/п 

 

Виды благоустройства 

 услугами  
  9   общежитие без общих душевых 

4,43 69  1,521 
 
 10 

  общежитие с общими 
душевыми 

4,43 
  2,585 

   

11 

  Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами,  с газовыми котлами 
двухконтурными, мощностью 
24кВт и более  ( в том числе с 
отстойниками) 

6,79 631 380 5,779 

  

 

итого Среднее проживание в 
квартире со счетчиком за 
2011г-2,28 чел., за 2012г- 
2,38м3 

 9682 3741  
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Значительных изменений в балансе водопотребления в расчетный 
период, ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды 
является население. Согласно динамике роста/падения численности 
населения наблюдается незначительное снижение количества потребителей. 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. представлен в таблице 15. 

Таблица 15 
Нормативное потребление 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия     
  проектная тыс.куб.м/сут 2,8 
  фактическая тыс.куб.м/сут 1,4 
2 Получено воды со стороны тыс.куб.м 0 
3 Подача воды всего тыс.куб.м 483,20 
4 Расход на собственные нужды тыс.куб.м 0,20 
5 Отпуск воды тыс.куб.м 483,00 
6 

Утечка и не учтенный расход воды  тыс.куб.м 44,00 
7 Полезный отпуск воды тыс.куб.м 439,00 
  в т.ч. население тыс.куб.м 370,00 
           бюджет тыс.куб.м 32,00 
           прочие тыс.куб.м 37,00 

 
Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 

состоянию на 2012г. и на расчетный период (2023г.) представлено на рисунке 
6. 
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Утечка и не учтенный расход воды, тыс.куб.м

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2012г. 2028г.

 
Рисунок 6. Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по 
состоянию на 2012г. и на расчетный период (2028г.). 

 
Существующих производственных мощностей системы водоснабжения 

недостаточно для обеспечения потребителей качественной водой на 
расчетный срок схемы водоснабжения.  
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1.3 Предложения по строительству реконструкции и 
модернизации объектов централизованных систем 
водоснабжения 

В связи с большой изношенностью водопроводной системы в 2013-
2023г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
сокращение потерь воды, исключение загрязнение воды в 
распределительных водопроводных сетях, снижение уровня износа, 
улучшение качества питьевого водоснабжения, строительство новых веток 
водопровода. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-
2023г.г.: 

 Реконструкция водозабора; 
 Капитальный ремонт сетей и водозаборных сооружений; 
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1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой 
воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоснабжения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоподготовке (хлор и др.) нет. 
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1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 
системы водоснабжения. 

 
Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 

в период 2014-2023г.г. приведен в таблице 16. 
Таблица 16 

Перечень мероприятий 
Объемы инвестиций по 

годам тыс.руб. № 
п/п Наименование мероприятий Всего 

2014 2015 2016 2017-
2023 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реконструкция водозабора 12000 3000 4800 4200   

2 Капитальный ремонт сетей и 
водозаборных сооружений 8000 1000 1000 1200 4800 

  Итого 20000 4000 5800 5400 4800 
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1.6 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения. 

 
Основными направлениями развития централизованной системы 

водоснабжения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоснабжения и водоотведения: 
- повышение надежности водоснабжения и водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды 

установленным нормам СанПиН; 
- снижение уровня потерь воды; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоснабжения приведены в таблице 17. 

Таблица 17 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоснабжения 
Значения 

показателей № 
п/п Наименование показателей 

2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

1 2 3 4 5 

1 Протяженность водопроводных 
сетей, км., в т.ч.: 36,946 36,946 - 

  Мощность предприятия 
водоснабжения (фактическая) 1,4 3,5 в 2,5 раза 

2 Потери воды, м3 9% 9% - 

3 Уровень аварийности (количество 
аварий на 1  км. сети в год) 1,68 0,50 в 3,3 раза 

4 Качество питьевой воды, 
подаваемой потребителям, в т.ч.:        

  Количество проб соответствующих 
действующим требованиям, %  40% 100% в 2,5 раза 
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Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2013 г. 2023 г. 

Изменение, 
% 

5 Износ сетей водоснабжения, % 66% 40% в 1,5 раза 
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1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Перечень бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоснабжения на территории городского поселения г. Калязин представлен 
в таблице 18. 

Таблица 18 
Перечень бесхозяйных объектов 

ул. Коминтерна жилые дома № 32.32а        30м.п с устройством 
колодцев 

       ул. Центральная  ж. дом №9                    20м.п с устройством 
колодцев 

       ул. Коминтерна   ж.дом   №97/27           25м.п. с устройством 
колодцев 

     -ул.  Коминтерна  ДДТ                              45м.п. 
Произведено подключение котельной №1,2 к городским сетям водопровода  
185 м.п.    

 
Проезд Володарского  подключение ж/ домов 14 шт к сетям 

водопровода 
2006-2007г п/э д-110  580м, д-40,32-250м. 
Ул.Володарского ж/дом 28   водопровод 30м.п.  
Прокладка сетей водопровода п/эт.д-63 202м.п ,.№3,4,5 котельные 

№1,2,3. 
Прокладка наружных сетей водопровода п/эт.д-63   35м.п, ж/дом № 60 

ул. Коминтерна.   
 

Ул. Коминтерна  10     водопровод 65м.п ,  
Ул. Коминтерна   8           п/эт.       35м.п    
Ул. Коминтерна   6/26       д-32,40   30м.п.   
. Коминтерна   18                         105м.п         
Ул. Коминтерна   23                          45м.п     
Ул. Коминтерна д-14                         45м.п.     
Ул. Центральная    8                          65м.п.   
Ул. Володарского новая застр.         95м.п.  
 Ул. Красноармейская 5                    35м.п.  у 

Выполнены работы по подключению водопровода 13м.п, к жилому дому 
Шорина 11   . 

 
Водопровод от ул. Чкалова по ул. Революционная  д-90 п/э.-160, д-63-

200м.п 
Водопроводные сети от ул. Коммунистическая по ул. Ленина –ПНД-

90 430м. 
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Водопровод  ж/д Центральная 15 п/эт. д-40-105м.п. 
ул. Коминтерна ж/д 59,61, 63/15 п/э. д-63 -130м.п. 

 
 

Для выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 
водоснабжения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 
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2. Схема водоотведения 

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения 
Предприятие ООО «Канализационное хозяйство» оказывает услуги по 

канализированию и очистке сточных вод от жилого фонда, предприятий и 

бюджетной сферы муниципального образования городское поселение 

г.Калязин.  

Система водоотведения г. Калязина  составляет единую структуру в которую 

входят очистные сооружения , 5шт.- КНС ,напорные ,самотечные 

коллектора. 

Очистные сооружения  биологической очистки мощностью 10 тыс. м3 в 

сутки эксплуатируются с 1981 года  (проект 1976г) и     работают в настоящее 

время не на полную мощность. Загрузка очистных сооружений составляет 

30%. 

 Очистные  сооружения  построены  без  станции  доочистки.    Качество    

сбрасываемых   сточных     вод  Углическое   водохранилище   (р. Волга) по 

концентрации загрязняющих веществ превышает ПДК мл/л по следующим 

параметрам :   БПК-5 в 2.5 раза , азот  нитритов в 10 раз , фосфаты в  10 раз , 

железо в 3.5 раза . Для   достижения ПДК мг/л необходимо ввести 

модернизацию  ОСК с применением новых технологии , установки 

современной аэрирующей системы.      

В КНС№1 стоки поступают: Ул, Тверская, Садовая, Волжская, Коминтерна 

от ул. Декабристов, далее по напорному коллектору до улицы Дзержинского 

до камеры гашения, далее по самотечному коллектору по ул. Советская в 

КНС-№3. С КНС №-2 сброс поступает в КНС № 3. Далее по напорному 

коллектору (износ которого 100%) в КНС №-4, через дюкер река Жабня по 

коллектору в одну нитку на очистные сооружения. После прохождения 

биологической очистки сброс осуществляется в реку Волга. 
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На балансе предприятия находится 35,262 км канализационных сетей, 5 
канализационных насосных станций, очистне сооружения биологической 
очистки. 

Марки насосов, установленных в КНС,  приведены в таблице 19. 
Таблица 19 

Марки насосов КНС г.Калязин 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта Год постройки Марка насоса Количество 

насосов, шт 
СМ-150 2 1 КНС №1 1983 ЭСМ-151 1 

2 КНС №2 1985 СМ-125 2 
3 КНС №3 1981 СМ-200 2 
4 КНС №4 1981 нет данных 2 
5 КНС №5 1994 СМ-150 2 

 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 

10000 м3/сутки. Загрузка очистных сооружений составляет 30%. 

В состав очистных входят следующие сооружения : приемная камера , 

песколовки 2 шт, песковая площадка , блок аэротенок 2шт, промежуточный 

коридор 2шт , первичный отстойник 2шт, вторичный отстойник 2шт , 

контактный резервуар 2шт , иловые площадки 2шт, компрессорная установка 

, иловая насосная , хлораторная. 

 

Общая протяженность канализационных сетей составляет 35,262 км. 

Техническое описание сетей представлено в таблице 20. 

Таблица 20 
Техническое описание сетей 

Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

1 

Очистные 
сооружения: 
всасывающий 
трубопровод 
рабочей воды 

сталь 200 55 1981 100 

2 Напорный сталь 159*6 47 1981 100 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

трубопровод 

3 
Напорный 
трубопровод 
избыточного ила 

сталь 159 61 1981 100 

4 Трубопровод к 
гидроэлеватору чугун 150 170 1981 78 

5 Трубопровод 
дренажный керамика 150 195 1981 100 

6 Трубопровод 
дренажный керамика 200 110 1981 100 

7 Трубопровод сталь 159*6 65 1981 100 
8 Трубопровод сталь 530*10 91 1981 100 

9 
Трубопровод 
очищенной сточной 
жидкости 

ж/б 400 14 1981 62 

10 Выпуск с ОС сталь 400 600 1981 100 

11 Напорная 
канализация сталь 273*10 33 1981 100 

12 Напорная 
канализация сталь 426*10 26 1981 100 

13 Трубы ж/б 700 164 1981 62 

14 Всасывающий 
трубопровод сталь 426*6 44 1981 100 

15 Всасывающий 
трубопровод сталь 219*6 94 1981 100 

16 Всасывающий 
трубопровод сталь 530*7 76 1981 100 

17 Трубопровод хоз. 
фекальный сталь 159*6 80 1981 100 

18 

Напорная 
канализация от 
КНС №1 до КГ ул. 
Дзержинского 

а/ц 300 1135 1982 100 

19 

 Напорная  
канализация от 
Дюкера Заречье до 
ОС 

а/ц 500 2621 1981 100 

20 Дюкер 2нитки от сталь 480 560 1980 100 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

КНС №4 до 
Заречной части 

сталь 400 300 2005 23 
чугун 250 360 1978 85 
асбест 250 260 1978 100 

     
21 

Коллектор 
напорный от КНС 
№3 до КГН стальд-
400-300м 

     

22 
КНС №2 по ул. 
Кубеева коллектор 
напорный до КГ 

чугун 100 400 1983 68 

23 
Напорный 
коллектор от КНС 
№5 до ОС 

чугун 200 2*1300 1984 70 

24 Самотечная от КГН 
до КНС №4 а/ц 400 192 1978 100 

25 
от ул. Пухальского 
до КНС №3 (по ул. 
Советская) 

ж/бетон 700 460 1974 76 

26 

от ул. Волгостроя 
до ул. Пухальского 
(по ул. Советская, 
ул. Володарского) 

ж/бетон 700 750 1974 76 

27 

Самотечный 
коллектор по ул. 
Дзержинского от 
КГ до ул. 
Володарского 

а/ц 700 690 1983 100 

28 

Самотечный   от КГ 
до ул. 
Дзержинского 
коллектор ул. 
Кубеева 

чугун 150 100 1985 68 

29 

Самотечная 
канализация АТС 
по ул. Ленина до 
ул. Дзержинского 

керамика 300 350 1985 90 

30 Общежитие 
техникума ул. чугун 150 250 1983 72 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

Пухальского до 
КНС№2 через парк 

31 

Общежитие 
техникума ул. 
Пухальского до 
КНС№2 через парк 

чугун 150 250 1983 72 

32 

Коллектор ул. 
Шорина – 
Советская от 
ж/домов Шорина 
№18,20 

керамика 250 280 1980 100 

33 

Самотечная от ул. 
Декабристов – ул. 
Центральная  (по 
ул. Володарского) 

чугун 250 260 1992 50 

34 

Самотечная от ул. 
Центральная  – 
Волгостроя (по ул. 
Володарского) 

чугун 250 215 1983 72 

35 

Самотечный 
коллектор ул. 
Коминтерна от 
школы №5 до 
КНС№1 

а/ц 400 760 1983 97 

300 150 75 
250 320 75 
200 156 75 36 

Самотечный 
коллектор ул. 
Тверская до ул. 
Коминтерна 

чугун 

  

1982 

 
чугун 100 15 100 37 Д/сад “Звездочка” 

керамика 150 215 1972 100 
38 Аптека керамика 150 40 1985 90 
39 КНС №2 Техникум чугун 250 150 1983 72 

40 

Здание “Знамя 
труда” – 
домоуправления, 
ФОК 

п/з 150 90 2008 8 

41 Школа №2 ул. К. 
Маркса чугун 100 40 1970 100 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

42 Педучилище ул. К. 
Маркса 12/10 чугун 100 50 1975 92 

43 Швейная фабрика п/эт. 150 250 2003 18 

44 
Канализация Суд 
ул. 
Красноармейская 

п/эт 100 115 2004 16 

45 Коминтерна 
59,61,63 п/эт 100 156 2005 14 

керамика 150 34 1980 100 46 Канализация школа 
Заречье чугун 100 202 1980 80 

47 

От врезки школа и 
ж/дом К. 
Либкнехта,43 до 
врезки в коллектор 

чугун 150 300 1980 80 

48 
Самотечный 
коллектор 
промзона 

а/ц 400 1600 1983 96 

49 
Канализация 
Самотечная к КНС 
№5 

керамика 250 625 1984 80 

50 
Канализация 
самотечная от 
ЭЗПК до КНС №1 

чугун 200 250 1983 93 

чугун 200 450 1991 53 

51 

Самотечный 
коллектор от 
Декабристов, 11 до 
ул. Советская 

керамика 200 200 1991 70 

52 

Канализация 
самотечная от 
Коминтерна, 73 до 
ул. Волгостроя 

чугун 200 220 1984 70 

53 Канализационные 
сети Тверская, 19 чугун 150 320 1989 58 

54 Колхозная, 4 чугун 150,2 180 1991 53 

55 Тверская, 
17,15,13,11 чугун 100 450 1988 60 

56 Коминтерна, 105 чугун 100 100 1985 60 
57 Коминтерна, 74 керамика 300 15 1983 96 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

57а  Коминтерна  76 чугун 150 235 1986 65 
58 Коминтерна, 78 чугун 150 45 1985 68 
59 Волжская, 41 чугун 100 130 1980 80 
60 Волжская, 33, 37 чугун 150 325 1985 68 
61 Волжская, 35 чугун 100,15 180 1982 75 
62 Школа №5 керамика 150 312 1983 96 

100 55 1988 60 63 Коминтерна, 54 чугун 200 528 1988 60 
64 Декабристов, 4 чугун 100 125 1996 40 
65 Урицкого, 26, 26а чугун 100 175 1992 50 
66 Центральная, 14а керамика 200 164 1986 87 

67 Центральная, 12, 
10,  6, 4 а/ц 150 180 2007 17 

68 

Центральная, 1/18, 
3, 5, 7, 11 
канализация из 
выгребов 

чугун 100 160 1984 85 

69 Урицкого, 14 чугун 100 215 1976 90 
70 Урицкого 14а чугун 100 70 1983 72 
71 Коминтерна 77 п/эт 100 75 2008 8 
72 Коминтерна, 73 чугун 100 85 1984 70 

73 Коминтерна, 68/24, 
64/25, 70/23, 58/17 чугун 100 120 2004 20 

74 Центральная, 79 керамика 200 125 1986 87 

75 Урицкого, 20/2, 22, 
24 п/эт. 100 120 2010 4 

76 

ул. Ленина ж/дома 
39, 41/3 от  ул. 
Студенческая 
самотечная 

керамика 200 350 2005 23 

77 ул. Ленина, 83 чугун 100 35 1961 100 
78 Коминтерна, 40, 42 чугун 100 125 1989 58 

79 
Коминтерна – 
Дзержинского 
пожарная часть 

чугун 150 90 1995 43 

80 Дзержинского, 10 чугун 150 85 1994 45 
81 Шорина, 15 чугун 100 120 1992 50 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

82 Д/сад “Сказка”  ул. 
Кубеева 3 керамика 150 133 1987 83 

83 
Коминтерна, 30/12 
ул. Студенческая, 
12а 

чугун 100 125 1985 68 

84 Шорина, 18 чугун 150 175 1990 55 
керамика 150 90 1980 100 

 300 89 1980 100 85 
Шорина, 20 

     
 200 270 1978 100 86 Дзержинского, 17 

керамика 150 132 1978 100 

87 Советская, 2, 
С/Щедрина, 1 чугун 100 275 1998 35 

88 Коммунистическая, 
15/27 до КНС №3 керамика 150 306 1979 100 

89 Коммунистическая, 
17а керамика 150 390 1975 100 

90 Коммунистическая, 
19а керамика 150 90 1977 100 

91 Коммунистическая, 
21а керамика 200 29 1977 100 

92 Коммунистическая, 
25а керамика 200 36 1987 83 

93 Коммунистическая, 
23а керамика 300 98 1978 100 

94 Коммунистическая, 
27 керамика 150 70 1994 60 

Чугун 200 60 1982 75 95 К. Маркса, 32 
а/ц 200 306 1982 100 

96 К. Маркса, 32а керамика 150 80 1976 100 
97 К. Маркса, 30 керамика 150 60 1974 100 
98 К. Маркса, 23 керамика 150 70 1971 100 
99 К Маркса, 21а керамика 150 25 1969 100 

100 Коминтерна, 19/28 керамика 150 45 1978 100 
101 Коминтерна, 2/26 керамика 150 40 1974 100 

102 1Мая, 16 до ул. К. 
Маркса чугун 150 221 1975 93 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

103 Ф. Энгельса, 17 керамика 150 150 1978 100 

104 Челюскинцев, 14, 
15, 17 чугун 100 196 1979 83 

105 
К. Либкнехта, 43 до 
врезки канализации 
школы 

чугун 100 250 1984 63 

106 Школьная, 40, 42, 
44,Школьный пер. чугун 200 750 1985 68 

107 Школьная ,39 п/эт 100 130 2005 14 
108 Школьная, 34-50 чугун 200 200 1985 68 
109 Лесная, 44, 2 чугун 100 100 1985 68 

чугун 100 50 1980 80 
110 

Суш. Завод, 
Садовая, 2, 3, 4, 
Д/сад керамика 150 390 1980 100 

111 Володарского, 21 керамика 150 80 1996 53 
112  Центральная 2 керамика 150 150 1993 63 
113 Волгостроя, 23/15 чугун 150 70 1995 43 
114 Волгостроя, 17/15 чугун 150 90 1999 33 

115 
ул. Ленина-
К/Маркса канал. 
Коллектор 

керамика 200 857 1969 100 

116 Ул. К/Маркса - ул. 
Коммунистическая а/цем. 300 306 1982 100 

117  Проезд 
Володарского п/этилен 150-100 1200 2006 12 

118 Ул. Коминтерна 
ж/д 32,32а,97/27 

а/цемент
ные 150 310 2006 20 

119 Ул. Центральная 9 а/цемент
ные 150 75 2006 20 

120 ул. К. Маркса  ДДТ а/цемент
ные 150 85 2006 20 

121 Городские 
котельные 1, 2 п/этилен 150 150 2006 12 

122 Котельные 3, 4, 5 
Заречье п/этилен 110 61 2010 4 

123 Ул. Володарского 
ж/дом, 28 

а/цемент
ные 150 40 2006 12 
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Износ на 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр 

Протяж
енность 

в 
районе, 

м/п 

Год 
ввода 01.01.2013г. 

124 
Ул. Коминтерна 
через дорогу ж/дом 
60 застройка 

п/этилено
вые 150 40 2006 12 

125 
Ул. Коминтерна 
ж/дома 6/26, 8, 10, 
14, 18,23 

п/этилено
вые 150 310 2008 8 

126 Ул. Центральная 8, а/цемент
ные 150 65 2008 13 

127 Ул. Володарского 
новая застройка 

а/цемент
ные 150 10 2008 13 

128 Ул. Коминтерна 
д/сад №3 

а/цемент
ные 150 139 2007 16 

129 Ул. Коминтерна 
ж/дом 47/21 

п/этилено
вые 150 75 2008 8 

130 

Коллектор ул. 
Революционная от 
ул. Советская до 
Коммунистической, 
Пухальского 

п/этилено
вые 225 964 2006 12 

131 Коминтерна 81 керамика 200 131 1994 60 
132 Шорина 11 а/ц 150 105 2009 10 

133 
Коллектор от 1мая 
по ул. Лннина до 
врезки в сущ. Кол. 

п/эт. 150 520 2010 4 

134 

Ул. Декабристов 
дворовая 
территория , мини 
кнс в ж/д 
центральная 14 

п/э 150 400 2010 4 

160 400 
225 208 

135 

Коллектор ул. 
Кубеева от ул. 
Дзержинского  ж/д 
центральная 17, 
Коминтерна 48,50, 
48,46 

п/э 
282 130 

2011 0 

136 Ул. Ленина д.10 а/ц 150 120 2011 0 
 Итого   35262  75,3 
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Проведенное обследование показало, что на всех насосных станциях: 
- необходим ремонт зданий КНС; 
- насосное оборудование частично устарело морально и физически; 
- вентиляционная система не работает; 
- коррозийный износ всех металлоконструкций. 
На очистных сооружениях необходимо провести капитальный ремонт. 
Учет объемов фактического сброса очистных сооружений 

производится нормативно-расчетным методом. 
 
Средний износ сетей - 75% и необходим капремонт отдельных 

участков. 
Технико-экономические показатели деятельности организации 

оказывающей услуги водоотведения за 2012 год приведены в таблице 21 
Таблица 21 

Технико-экономические показатели деятельности  
ООО «Канализационное хозяйство» в сфере водоотведения 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2012г. 
        1. Натуральные показатели   

Пропущено сточных вод всего, в т . ч.:    тыс. куб. м. 402,15 1. от населения тыс. куб. м. 334,68 
 от бюджетных организаций  тыс. куб. м. 16,05 
 от прочих потребителей тыс. куб. м. 51,42 

2. Пропущено сточных вод через очистные 
сооружения всего, в т. ч.: тыс. куб. м. 402,15 

 на полную биологическую (физико-
химическую ) очистку тыс. куб. м. 402,15 

 Из нее: тыс. куб. м.  
 с доочисткой тыс. куб. м.  
 нормативно очищенной тыс. куб. м. 402,15 
 недостаточно очищенной тыс. куб. м.  

тыс. куб. м.  3. передано сточных вод на очистку другим  
канализациям   

4. Количество образованного осадка(по сухому 
веществу) тонн 332 

5. Количество утилизированного осадка тонн  

6. Установленная пропускная способность 
очистных сооружений 

тыс. куб. м. в 
сутки 10 

7. Мощность сооружений по обработке осадка тыс. куб. м. в 
сутки 0,1 

8. Количество аварий в год шт. 16 
 2. Полная себестоимость услуг   

9. Расходы на перекачку сточной жидкости тыс. руб. 5795,01 
 электроэнергия  тыс. руб. 2298,14 
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2012г. 
 Амортизация тыс.руб. 92,24 

 
Ремонт и техническое обслуживание или 
резерв расходов на оплату всех видов 
ремонтов  

тыс. руб. 331,47 

 затраты на оплату труда   тыс. руб. 2151,67 
 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 744,48 
 цеховые расходы тыс. руб. 177,01 

10 Расходы на очистку сточной жидкости тыс. руб. 8521,82 
 электроэнергия тыс.руб. 5230,81 
 материалы тыс. руб.  
 амортизация тыс. руб.  

 
ремонт и техническое обслуживание или 
резерв расходов на оплату всех видов 
ремонта 

тыс. руб. 110,65 

 затраты на оплату труда тыс. руб. 913,37 
 отчисления на социальные  нужды тыс. руб. 313,29 
 Цеховые расходы тыс. руб. 1953,70 

11 Расходы на транспортирование и 
утилизацию сточной жидкости тыс. руб. 4972,48 

 электроэнергия тыс. руб.  
 амортизация тыс.руб.  

 
ремонт и техническое обслуживание или 
резерв расходов на оплату всех видов 
ремонта 

тыс. руб. 107,88 
 

 затраты на оплату труда тыс. руб. 1750,49 
 отчисления на соц . нужды тыс. руб. 600,42 
 Цеховые расходы тыс. руб. 2513,69 

12 Проведение аварийно-восстановительных 
работ тыс. руб.  

13 Ремонтный фонд тыс. руб.  

14 Вспомогательное производство 
технологического процесса тыс. руб.  

15 Прочие прямые расходы тыс. руб. 929,62 

 в том числе отчисления на страхование 
имущества тыс. руб. 929,62 

16 Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 5130,98 
17 Всего расходов по эксплуатации тыс. руб. 25349,91 
18 Внеэксплуатационные расходы тыс. руб.  
19 Расходы на полную себестоимость тыс.руб. 25349,91 

20 Себестоимость за 1 куб. м. пропущенной 
сточной жидкости руб./куб.м. 93,04 

        3. Необходимая прибыль   
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2012г. 

21. 
Проведение при необходимости 
мероприятий по реконструкции 
(инвестиционная программа развития) 

тыс.руб. 791,77 

22 Социальная программа развития тыс.руб. 718,90 
23. Налог на прибыль   

                                                                              
24% тыс. руб.  

24. Налог на имущество 2% тыс. руб.  

25. 
Налоги, сборы, уплачиваемые за счет 
финансовых результатов и прибыли, 
остающихся в распоряжении предприятия 

 
тыс. руб. 

 
1668,62 

26. Необходимая прибыль тыс. руб. 2460,39 
       4. Стоимость услуг   

27. Доход от реализации услуг тыс. руб. 27808,67 
28. Стоимость услуг по водоотведению руб./куб.м. 69,15 

    
Динамика тарифов по услуге водоснабжение приведена в таблице 22. 

Таблица 22 
Динамика тарифов 

Организация Где оказывает услуги 

ООО «Водопроводное хозяйство» городское поселение город 
Калязин 

Тариф на 2011 год (руб./куб.м ) 
прочие населен. 

41,89 
С 01/01/2012 

прочие населен. 
41,89 

С 01/07/2012 
прочие населен. 

44,42 
С 01/09/2012 

прочие населен. 
44,42 

С 01/01/2013 
прочие населен. 

44,42 
С 01/07/2013 

прочие населен. 
47,73 
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Динамика натуральных показателей производственной программы в 

сфере водоотведения представлена в таблице 23. 
Таблица 23 

Динамика натуральных показателей производственной программы в 
сфере водоотведения 

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 
2012г 
план 

2012г 
факт 

Ожидаем. 
на 2013г. 

План на 
регулируемый 
период 2014г. 

1 
Фактический 
пропуск сточных 
вод 

тыс. 
м3 402,15 447,1 415,6 397,4 

 В том числе от:      

 Населения тыс. 
м3 334,68 384,5 353,2 335,0 

 Бюджетных 
организаций 

тыс. 
м3 16,05 19,2 19,2 19,2 

 Прочих 
потребителей 

тыс. 
м3 51,42 43,2 43,2 43,2 

2 

Пропущено 
сточных вод 
через очистные 
сооружения 

тыс. 
м3 

 
402,15 

 
447,1 

 
415,6 

 
397,4 

 в том числе: тыс. 
м3     

 на полную 
биологическую 

тыс. 
м3 402,05 447,1 415,6 397,4 

 с доочисткой тыс. 
м3     

 нормативно 
очищенной 

тыс. 
м3/ 402,15 447,1 415,6 397,4 

  недостаточно 
очищенной 

тыс. 
м3     

3 

передано 
сточных вод на 
очистку другим 
организациям 

тыс. 
м3     

 
Нормативное потребление услуги водоотведения представлено в 

таблице 24.  
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Таблица 24 
Нормативное потребление услуги водоотведения 

Нормативы Кол-во 
потребления человек 

услуг м3 пользующихся №п/п Виды благоустройства 

 услугами 
  Услуги водоотведения    

   

1 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, 
без ванн ( в том числе с 
отстойниками) 

3,03 186 25 

 

2 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, 
без ванн  с газоснабжением ( в 
том числе с отстойниками) 

6,79 
  

 

3 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами без  газоснабжения ( в 
том числе с отстойниками) 

6,79   

   

4 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами  с газоснабжением ( в 
том числе с отстойниками) 

6,79 5330 647 

  

5 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами  с газовыми 
водонагревателями   ( в том 
числе с отстойниками) 

6,79   

 
   

6 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами   с электроводо 
нагревателями емкостью от 50 
до 100л   ( в том числе с 
отстойниками) 

6,79 2285 520 

  
7 

общежитие без общих душевых 
4,43 

 69  

 
 

  
 8 

общежитие с общими 
душевыми 

4,43 
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Нормативы Кол-во 
потребления человек 

услуг м3 пользующихся №п/п Виды благоустройства 

 услугами 
       

9 

Жилые дома , оборудованные 
водопроводом , канализацией, с 
ваннами,  с газовыми котлами 
двухконтурными, мощностью 
24кВт и более  ( в том числе с 
отстойниками) 

6,79 631 380 

 
Перечень потребителей приведен в таблице 25. 

Таблица 25 
Перечень потребителей 

№ п/п Наименование 
1 Администрация 
2 ОАО МЗ Калязинский 
3 ОАО МРСК Центра 
4 ОАО ТК Вереск 
5 Служба занятости 
6 ГОУ НПО ПУ - 49 
7 ГОУ СПК Педучилище 
8 ГОУСПО КМ Техникум 
9 ГУ ОВО 

10 ГУ Пенсионный фонд 
11 д/д Родничок 
12 ДРСУ 
13 ЗАО Швейная фабрика 
14 ЗАО Парижская коммунна 
15 ЗАО САК Информстрах 
16 Кузьмин ИП 
17 Астанина ИП 
18 Бойкова ИП 
19 Новикова ИП 
20 Ройтман ИП 
21 Морозова ИП 
22 КФХ Платан 
23 ТРОФСС Кашин ф-л 
24 РУП Почта 
25 Кашинское ОСБ 
26 ОАО РСК МИГ служ.квартира 
27 ОАО РСК МИГ  
28 КМУП Коммунсбыт 
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№ п/п Наименование 
29 КПУП УК Ремжилфонд 
30 Комп.центр соц обсл.населения 
31 КРМ Центр библиотека 
32 КУМИ 
33 МОУО РОНО 
34 МУ РММЦ 
35 МУ РСЦ (стадион) 
36 МУК ДЦ Радуга 
37 ООО ВХ 
38 КМУП Коммунэнерго 
39 ОАО Русский хлеб 
40 МУП ЦРА Аптека № 85 
41 ОАО ГСК Скиф-Тверь 
42 ОАО Россельхозбанк 
43 ОАО Тверской порт 
44 ОАО Центртелеком 
45 РОВД 
46 ОО Мотоклуб 
47 ООО Битца 
48 ООО Виктор 
49 ООО Волжанка 
50 ООО Трансгаз Ухта 
51 ООО Гортепло 
52 ООО Гостиница Волга 
53 ООО Градация 
54 ООО Дока Строй 7 
55 ООО Дом быта 
56 ООО Европластик 
57 ОАО Евросеть Центр 
58 ООО ЖКХ 
59 ООО Землевед 
60 ООО Интри 
61 ООО Калязин-сервис (баня) 
62 ООО Комфорт плюс 
63 ООО Кречет 
64 ООО Лион 
65 ООО Мед 17 
66 ООО Олимп 
67 ООО Просторы 
68 ООО Ремжилфонд 
69 ООО Рябинушка 
70 ООО Темерлан 
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№ п/п Наименование 
71 ООО Торговый ряд 
72 ООО Тройка 
73 ООО УК Горжилфонд 
74 ООО УК Жилфонд 
75 ООО Универмаг 
76 ООО ЭЗПК 
77 ООО Калязин-Текс 
78 Отдел УФК 
79 ИП Белугин С.А. 
80 ИП Белугина А.И. 
81 ИП Лаврова Э. 
82 ИП Тоноян 
83 Православный приход 
84 Прокуратура 
85 ПЧ-32 
86 Администрация 
87 Райпо 
88 СББЖ 
89 СТК Росто 
90 Статистика 
91 ТМУ КАТО 
92 ТОПБ-2 
93 ТОСЗН 
94 Упр.судебного департамента 
95 Ф-л ФГУЗ 
96 Фролов В.И. ч/л 
97 ЦРБ 
98 ч/л Березин 
99 ч/л Курышев 
100 ч/л Курышева 
101 ч/л Мороз 
102 ИП Бадаева 
103 ИП Башмаков 
104 ИП Зебрева 
105 ИП Иштулкин 
106 ИП Калашникова 
107 ИП Королькова 
108 ИП Коршунова 
109 ИП Кузьмина 
110 ИП Лебедева 
111 ИП Навосардян 
112 ИП Никифоров 
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№ п/п Наименование 
113 ИП Панченко 
114 ИП Румянцев 
115 ИП Слесаренко 
116 ИП Тупицина 
117 Дом детского творчества 
118 МОУ Гор. Школа №2 
119 МОУ Гор.ср.общеобразовательная школа № 5 
120 МОУ Зар.школа интернат 
121 МОУ ДОД худ.школа 
122 МОУ ДОД школа иск. 
123 МУ ДОД ДЮСШ 
124 д/к Солнышко 
125 МДОУ д/с № 3 
126 МДОУ д/с Звездочка 
127 МДОУ д/с Колосок 
128 МДОУ д/с Светлячок 
129 МДОУ д/с Сказка 

 
 
 
 
Схема сетей водоотведения Муниципального образования г.Калязин 

Тверской области представлена на рисунке 7.



Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования г. Калязин Тверской области, на 2013-2023 годы 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 78 

 
 
Рисунок 7. Схема сетей водоотведения Муниципального образования г.Калязин Тверской области.
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Выводы: 
- схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа 

местности; 
- средний износ сетей 75% и требуется капитальный ремонт отдельных 

участков; 
- требуется капитальный ремонт канализационных насосных станций и 

их оборудования; 
- предприятия, сбрасывающие в канализацию недостаточно очищенные 

сточные воды, являются скрытыми загрязнителями, снижают эффективность 
очистных сооружений; 

- требуется реконструкция и капитальный ремонт очистных 
сооружений. 
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2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения 
Баланс централизованного водоотведения представлен в таблице 26. 

Таблица 26 
Баланс стоков 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут 10,0 

2 
Фактический пропуск сточных вод 

тыс.куб.м/год 397,4 

 В том числе от: тыс.куб.м/год  
 Населения тыс.куб.м/год 335,0 
 Бюджетных организаций тыс.куб.м/год 19,2 
 Прочих потребителей тыс.куб.м/год 43,2 

3 
Пропущено сточных вод через 
очистные сооружения тыс.куб.м/год 397,4 

 в том числе: тыс.куб.м/год  
 на полную биологическую тыс.куб.м/год 397,4 
 с доочисткой тыс.куб.м/год  
 нормативно очищенной тыс.куб.м/год 397,4 
  недостаточно очищенной тыс.куб.м/год  

 
передано сточных вод на очистку 
другим организациям тыс.куб.м/год  

 
 
Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и организаций, 

представлены на рисунке 8. 
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Население
84%

Организации
16%

 
Рисунок 8. Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и 

организаций.  
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2.3 Прогноз объема сточных вод 
Значительных изменений в балансе водоотведения в расчетный период, 

ближайшие 10 лет, не предвидится. Основным потребителем воды является 
население. Согласно динамике роста/падения численности населения 
наблюдается незначительное снижение количества потребителей. 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. представлен в таблице 27. 

Таблица 27 
Перспективный баланс водоснабжения на 2023г. 

№ п/п Показатели Ед.изм Значение 
1 Мощность предприятия тыс.куб.м/сут 10,0 
2 Фактический пропуск сточных 

вод 
тыс.куб.м/год 387,4 

  В том числе от: тыс.куб.м/год   
  Населения тыс.куб.м/год 325,0 
  Бюджетных организаций тыс.куб.м/год 19,2 
  Прочих потребителей тыс.куб.м/год 43,2 
3 Пропущено сточных вод через 

очистные сооружения 
тыс.куб.м/год 387,4 

  в том числе: тыс.куб.м/год   
  на полную биологическую тыс.куб.м/год 387,4 
  с доочисткой тыс.куб.м/год   
  нормативно очищенной тыс.куб.м/год 387,4 
   недостаточно очищенной тыс.куб.м/год   
  передано сточных вод на очистку 

другим организациям 
тыс.куб.м/год   

 
Существующих производственных мощностей системы водоотведения 

достаточно для обеспечения отвода и очистки образующихся сточных вод на 
планируемый период.  
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2.4 Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов централизованной системы 
водоотведения 

В связи с большой изношенностью системы водоотведения в 2013-
2023г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на 
повышение эффективности деятельности. 

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-
2023г.г.: 

 Проведение капитальных ремонтов сетей и сооружений системы 
водоотведения. 
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2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения 

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, 
могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и 
здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение 
здоровья и качества жизни граждан. 

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому 
строительству и реконструкции объектов централизованной системы 
водоотведения при утилизации промывных вод нет.  

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации 
мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, 
используемых в водоочистке (хлор и др.) нет. 
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2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения. 

 
Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению 

в период 2013-2023г.г. приведен в таблице 28. 
Таблица 28 

Перечень мероприятий 
Объемы инвестиций по 

годам тыс.руб. № 
п/п Наименование мероприятий Всего 

2014 2015 2016 2017-
2023 

1 
Проведение капитальных ремонтов 
сетей и сооружений системы 
водоотведения 

8000 800 800 800 5600 

  Итого 8000 800 800 800 5600 
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2.7 Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения. 

Основными направлениями развития централизованной системы 
водоотведения являются - модернизация и обновление коммунальной 
инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин 
возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.  

Развитие системы водоотведения: 
- повышение надежности водоотведения; 
- повышение экологической безопасности в населенных пунктах; 
- обеспечение соответствия параметров качества сточных вод, 

прошедших через очистные сооружения), установленным нормам; 
- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; 
- обеспечение запаса мощности сооружений водоочистки. 
Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить 

развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды 
обитания. 

 
Целевые показатели развития централизованной системы 

водоотведения приведены в таблице 29. 
Таблица 29 

Целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения 

Значения 
показателей № 

п/п Наименование показателей 
2013 г. 2023 

г. 

Изменение, 
% 

1 Протяженность сетей водоотведения, 
км. 

35,262 35,262 - 

2 Уровень аварийности (количество 
аварий, засоров на 1  км. сети в год) 7,94 4,00 в 2 раза 

3 Износ сетей и оборудования системы 
водоотведения, % 

75% 65% 10% 

 
Развитие централизованной системы водоотведения в планируемый 

период не предусмотрено. 
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2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов 
централизованной системы водоснабжения и перечень 
организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

Перечень сведений о бесхозяйных объектах централизованной системы 
водоотведения на территории г.Калязин по состоянию на 2013г. 
предоставлен в таблице 30. 

Таблица 30 
Перечень бесхозяйных объектов 

№п/п Наименование Материал 
труб диаметр Протяженность 

в районе, м/п 
Год 

ввода 

1 Урицкого, 20/2, 22, 
24 п/эт. 100 120 2010 

2 

ул. Ленина ж/дома 
39, 41/3 от  ул. 
Студенческая 
самотечная 

керамика 200 350 2005 

4  Проезд 
Володарского п/этилен 150-100 1200 2006 

5 Ул. Коминтерна ж/д 
32,32а,97/27 а/цементные 150 310 2006 

6 Ул. Центральная 9 а/цементные 150 75 2006 
7 ул. К. Маркса  ДДТ а/цементные 150 85 2006 

8 Городские 
котельные 1, 2 п/этилен 150 150 2006 

9 Котельные 3, 4, 5 
Заречье п/этилен 110 61 2010 

10 Ул. Володарского 
ж/дом, 28 а/цементные 150 40 2006 

11 
Ул. Коминтерна 
через дорогу ж/дом 
60 застройка 

п/этиленовые 150 40 2006 

12 
Ул. Коминтерна 
ж/дома 6/26, 8, 10, 
14, 18,23 

п/этиленовые 150 310 2008 

13 Ул. Центральная 8, а/цементные 150 65 2008 

14 Ул. Володарского 
новая застройка а/цементные 150 10 2008 

15 Ул. Коминтерна 
д/сад №3 а/цементные 150 139 2007 

16 Ул. Коминтерна 
ж/дом 47/21 п/этиленовые 150 75 2008 
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№п/п Наименование Материал 
труб диаметр Протяженность 

в районе, м/п 
Год 

ввода 

17 

Коллектор ул. 
Революционная от 
ул. Советская до 
Коммунистической, 
Пухальского 

п/этиленовые 225 964 2006 

18 Шорина 11 а/ц 150 105 2009 

19 
Коллектор от 1мая 
по ул. Лннина до 
врезки в сущ. Кол. 

п/эт. 150 520 2010 

20 

Ул. Декабристов 
дворовая 
территория , мини 
кнс в ж/д 
центральная 14 

п/э 150 400 2010 

160 400 
225 208 

21 

Коллектор ул. 
Кубеева от ул. 
Дзержинского  ж/д 
центральная 17, 
Коминтерна 48,50, 
48,46 

п/э 
282 130 

2011 

22 Ул. Ленина д.10 а/ц 150 120 2011 
 
 
Для выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы 

водоотведения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию 
бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, 
предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны 
деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей. 

 
 


